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DEPTO DE APOIO A EXTENSAO
JL.LHA DE ANHATOMIRIM
A pericia na Ilha de Anhatomirim foi realizada em 07/12/89
acompanhada pelo Eng? Germano do SESMT da UFSC e um funcionario

f . LABOR

4 T ENGENHARIA DE SEGURANCA
J! E MEDICINA DO TRABALHO 1TDA,

gue trabalha na ilha.

As medigoes realizadas apresentaram problemas com as magui-

nas Tipo Costal, cuja solugao ja apresentamos.

Ao lado da casa do gerador existe um deposito de oleo com
aproximadamente 500 litros, naoc tendo a proteciao adequada contra

incéndio. Na sala do gerador © problema é semelhante.
Para o uso de herbecida deve ser fornecido o EPI adequado.

O transporte de Combustivel, tanto com a Kombi como com a Ba
leeira, nas quantidades atuais deve ser evitado. Verificar a possi

bilidade de diminuir o volume transportado.

0 acondicionamento dos tambores de Oleo e gasolina tanto na
Kombi como na Baleeira deve ser bem seguro, pois representa um ris

co grande de acidente.
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